Displayvisninger

Vandmaengde i m3

Aktuelt flow i m3/h

Vandmaengde m. hgj oplgsning
Fejlkoder
Fejltid i timer

Sekundeer adresse = malernr.
(skifter automatisk)

Softwareversion
Displaytest

Batterilevetid

Fejlkoder:
[ | RAM-fejl.
Temperaturméling defekt.

L T I O T

Luft i maler.

Baglaens flow.
Laekagealarm.
Temperatur under 3°C.
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5 Batteri naesten brugt.
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Hardwarefejl i ultralydsmaling.
Optisk aflaesning er midlertidigt afbrudt.
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Optisk knap

smart in solutions




